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Contexte @2

> Gros volumes d’eau consommeés dans les Etablissements de Santé
» ~750 |/ patient / jour
» 40% secteurs d’hospitalisation

» Usages de l'eau trés diversifiés
> Qualités microbiologiques

> Seuil d’exposition défini par | article 4 de | arrété duter févfier 2010
» Concentration en Legionella pneumophila inférieure
» < 103UFC// litre
» < Au seuil de détection pour les patients a risque
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Contexte 22

» Transmission par inhalation de fines gouttelettes d’eau <5 um

» Pas de transmission par voie digestive
» sauf si fausse route avec inhalation

» Pas de transmission interhumaine (?)

.New England Journal of Medicine Février 2016

> pas de précautions complémentaires

> Patients a haut risque (Fiche 7 de la circulaire du 22 avril 2002)
» Immunodéprimés séveres et particulierement aprés transplantation ou greffe d’'organe
» Immunodéprimés par corticothérapie prolongée ou récente et a haute dose

Mais aussi
> Patients avec risque de fausse_ route (troubles neurologiques ou ORL)
&g CHU (¥ it | B m
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Objectifs

Prévenir le risque de transmission
de Legionella pneumophila en unité de soins

Obtenir et maintenir la qualité de 'eau
tout au long de sa distribution et de son utilisation
Eau d’une qualité adaptée a chaque usage
Sécurisation de certains points d’usage
Gestion préventive des points d’usage
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|
Usages de I’eau en unité de soins

» Eaux chaudes a usage sanitaire
» Eaux a usage médical
» Eaux a usage alimentaire

5 0| CHU Entité d'application : CHU de BORDEAUX INHYGZ17
S Emetteur : Service 'HYGIENE HOSPITALIERE
ind 02
INSTRUCTION Page .12
QUELLE EAU ? POUR QUEL USAGE ?
QUEL USAGE ? POUR QUEL PATIENT ? QUELLE EAU ?

Patient avec risque de fausse route
(troubles neurologiques ou ORL)

Patient fortement immunodéprimé
(notamment patients des secteurs
Boisson froide protéqés dont réanimations)
par voie orale

Eau de boisson embouteillée*

Préparation des biberons

Eau de la fontaine réfrigérante:
ou Eau froide de foffice
(purger quelques secondes avant de se
‘servir et de remplir fa carafe)

Tous les autres patients
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Eau chaude a usage sanitaire

Produit des aérosols susceptibles d’étre contaminés douches,
douchettes, lavabos, ...

bs patients

* écoulement de I'eau du réseau jusqua stabilisation de la
température hors présence du patient pour limiter
I'exposition

“ts arisque
* eau du réseau microfiltrée par des filtres terminaux
0,2um
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Sécurisation des points d’eau : Quand?

-

Filtration terminale 0,2pm
> Douches, douchettes, lavabos :
- Obtention d'une eau exempte de Légionella sp

Patients a risque

Analyse des risques

Concentration élevée
de Légionella pneumophila
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Sécurisation des points d’eau

Comment?

Pour en garantir Iefficacité

*Respect de la technique de pose, bon positionnement, sans fuite
*Tracabilité (étiquette)

*Respect de la durée maximale d'utilisation préconisée par le fabricant

Connecter le
filtre

Décoller I'étiquette
détachable et |a placer
sur le document de
tracabilité si utilisé puis
noter la date de pose et
de retrait sur I'étiquette
restée sur le filtre
.y

Vérifier 'absence de fuite
au niveau du raccord
en faisant couler l'eau
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|
Eau a usage médical

> Eau stérile

+ aérosols, nébulisation, humidification de I'oxygénothérapie, soins de
trachéotomie, soins de bouche

> Eau stérile ou microfiltrée
¢ bain/douche des brilés
* ringage terminal des DM réutilisables destinés aux voies respiratoires
+  Bronchoscope, insufflateur, spirométre
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Eau a usage alimentaire

Prévention de la légionellose si risque d'inhalation (fausse route)

“

Eaux embouteillées pour

. toutes les préparations de boissons
. produits administrés par voie orale ou nasogastrique, préparations
gélifiees, glagons
. soins de bouche
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Mais aussi expositions particulieres...

conseils uvez
5 pour prévenir 0 k

les risques

Gestion préventive des points d’usage

Plan de Purge des points d’eau
Au moins 2 minutes par point d’eau
Ouverture successive de tous les points d’eau exposant les patients
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Fréquence des purges

Entité d'application : CHU de BORDEAUX
EHl:! Emetteur : Service d’HYGIENE HOSPITALIERE IN-HYG-435
o Bordvain ind o1
INSTRUCTION Page ‘112
PURGE DES POINTS D’EAU DANS LES SERVICES ACCUEILLANT DES PATIENTS

= Fermeture de chambre (service non fermé) 1 fois pats %\\_\TE
jusqu' & la réouverture 1P.P~°p‘
= Fermeture de services fermés le week end (N8pitaFde semaine,

consultations) a | ‘ouverture du service
= Fermeture de services de - 6 semaines maximum (congés, avant
réouverture apres travaux) 2 fois par semaine et avant la réouverture

= Fermeture de services sans réouverture programmée (discutée
au cas par cas en fonction réseau videangeable, accés au chantier)
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Gestion préventive des points
d’usage

ISR () ("4, (% %8 O(-+0, LIIL, #+0$# 34" " +1+,(+#,133 "+ (au moins
une fois par an :

o [1(83%4H0" (&" (5"+0" 36/" (& 0(HH3 "+ 04K ATH"8*" 0(&" ("#6-+",, """

o (TR (1R (BHO-49" S+ 50( " 0(0-5 (3HO(&1+0( 00, 16100 3 +,0(
& (01+,3(

o (TR 341187 37+ (417(&0(6HB " +,0(+ " %90+, 00(BH*<00"*"0(&O("#6-+" 01
A#330(&" (&#*$7 724" ;61" 0", $x ? Arrété du Ter février 2010
»>Role des unités de soins
» Vigilance
» Détartrage

» Alerte des services techniques
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Conclusion

En secteurs de soins la maitrise des risques liés a la légionelle nécessite

»d'établir de fagon consensuelle les objectifs de la qualité de I'eau

pour chaque usage

»la formation et I'information du personnel, pour que la qualité de
I'eau soit adaptée a I'usage

»>une bonne gestion des points d’'usage périphériques

»une bonne collaboration entre tous les services impliqués (EOHH,
services techniques, unités de soins ...)
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